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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,  

          КОМПЛЕКТУЮЩИМ И ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 

2.1 Для переснаряжения МУПТВ используются основные и вспомога-

тельные материалы, комплектующие, указанные в таблицах 1 - 2. 

2.2 Используемые для  переснаряжения  материалы и комплектующие 

должны удовлетворять требованиям согласно таблице 3 настоящей инструк-

ции.  

 

Таблица 1 – Перечень вспомогательных материалов 

 

Наименование материала Нормативный документ 

1 Отходы х/б текстильных  материалов ГОСТ 4644-75 

2 Коробка для упаковки МУПТВ ГОСТ 23170-78 

3 Смазка ЦИАТИМ –221 ГОСТ 9433-80 

4 Литол-24 ГОСТ 21150-95 

5 Автогерметик-прокладка ТУ 2384-031-05666764-96 

6 Бутылка ПЭТ 0,5 л Любого НД 

7 Бутылка ПЭТ 1,5 л Любого НД 

8 Пленка воздушно-пузырьковая Любого НД 

9 Пенополистирол ПСБ-С Любого НД 

10 Ацетон  ГОСТ 2768-84 

11 Стрейч лента Любого НД 

12 Клейкая лента Любого НД 
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Таблица 2 - Перечень основных материалов и комплектующих 

 
Наименование ма-

териалов и ком-
плектующих 

Нормативный документ для исполнения 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-В-01-01 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-В-01-02 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-Ж-01-01 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-Ж-01-02 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-В-02-01 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-В-02-02 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-Ж-02-01 

МУПТВ-13,5-
ГЗ-Ж-02-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛИК ИФХАН-116 ТУ 2415-116-16424386-2015 - ТУ 2415-116-16424386-2015 - 

Жидкость огнетуша-
щая ПТЖ-КД 

- ТУ 2149-002-69806886-2012 - ТУ 2149-002-69806886-2012 

Калий углекислый - ГОСТ 10690-73 - ГОСТ 10690-73 

Корпус в сборе СИАВ 634231.001.010 СИАВ 634231.001.010-01 

Газогенерирующее 

устройство 

СИАВ 634231.001.020 

Переходник СИАВ 634231.001.006 

Шайба СИАВ 634231.001.001 

Мембрана СИАВ 634231.001.002 

Мембрана СИАВ 634231.001.091 

Решетка СИАВ 634231.001.003 

Сетка СИАВ 634231.001.004 

Кронштейн СИАВ 634231.001.005 

Крышка СИАВ 634231.001.092 

Шайба СИАВ 634233.008.002-01 

Прокладка СИАВ 634233.006.023 

Ось СИАВ 634233.018.003 

Болт СИАВ 634231.001.093 

Шайба СИАВ 634231.001.094 

Болт М6×16.58.016 ГОСТ 7798-70 

Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70 

Шайба 6.65Г.016 ГОСТ6402-70 

Шайба 6.012.016 ГОСТ 11371-78 

Кольцо 050-054-25 ГОСТ 9833-73 

Кольцо 058-062-25 ГОСТ 9833-73 

Пломба  

1-6×10АД1М 

ГОСТ 18677-73 
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Форсунка СИАВ 

634231.001.0
30 

СИАВ 

634231.001.0
30-01 

СИАВ 

634231.001. 
030 

СИАВ 

634231.001. 
030-01 

СИАВ 

634231.001. 
030 

СИАВ 

634231.001. 
030-01 

СИАВ 

634231.001. 
030 

СИАВ 

634231.001.03
0-01 

Кольцо 020-026-36 ГОСТ 9833-73 

Гайка в сборе  СИАВ 634231.001.080 

Гайка СИАВ 634231.001.011 

Гайка СИАВ 634233.006.011 

Гайка СИАВ 634233.008.011 

Этикетка СИАВ 634231.001.009 СИАВ 634231.001.009-01 СИАВ 634231.001.009 СИАВ 634231.001.009-01 

Этикетка знака 

заземления 

СИАВ 634233.009.004 
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Таблица 3 – Перечень показателей, контролируемых при входном контроле 

 
Контролируемая 

продукция 

 

Контролируемый 

показатель 

Норма Наименование, обозначение 

контрольно-измерительного 

 прибора, методика 

1 2 3 4 

Газогенерирующее устрой-

ство  

Наличие паспорта Наличие Визуально 

Отсутствие нарушений 

 целостности корпуса, корро-

зионно-защитного покрытия, 

термоусадочной трубки 

Отсутствие Визуально 

Электрическое сопротивление 

цепи электропускового элемен-

та, Ом 

8,0-16,0 Мультиметр любого НД с классом 

точности не выше 1,0 

Корпус МУПТВ 

 

Прочность корпуса при 

пробном давлении Рпр, МПа, 

не менее 

4,9 Гидравлический стенд 

Состояние лакокрасочного 

покрытия 

Отсутствие  

нарушения  покрытия 

Визуально  

Состояние внутреннего ан-

тикоррозионного покрытия 

Отсутствие дефектов 

покрытия (сколов, от-

слоений, трещин и т.п.) 

Визуально 

Внешний вид Целостность корпуса Визуально на отсутствие: 

вмятин, трещин на корпусе;  

подрезов и сорванных ниток  

на резьбе горловин модуля 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 

Детали МУПТВ Резьба  Целостность резьбы Визуально на отсутствие вмятин, забоин, 

подрезов и сорванных ниток. Собирае-

мость с ответными деталями МУПТВ 

Состояние покрытия Отсутствие  

нарушения  покрытия. 

Отсутствие коррозион-

ных поражений  

Визуально 

Внешний вид Отсутствие механических 

повреждений, вмятин, 

трещин, надрывов и т.п. 

Визуально 

Основные и 

 вспомогательные  

материалы 

Состояние упаковки и 

сопроводительной  

документации 

Целостность упаковки, 

наличие сопроводитель-

ной документации 

Визуально 
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3 ПОРЯДОК ДОПУСКА МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1 Материалы и комплектующие, используемые для переснаряжения 

МУПТВ, должны  иметь сопроводительные документы предприятия-

изготовителя с заключением, о соответствии действующим на них стандартам, 

техническим условиям и положительные результаты входного контроля. 

3.2 Вспомогательные материалы должны допускаться для переснаряжения 

МПП при наличии на них маркировки или ярлыка, или клейма, или этикетки и 

при положительных результатах входного контроля. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  

             ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА 

 

4.1 Перечень технологического оборудования, приспособлений и инструмен-

та приведён в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Перечень технологического оборудования, приспособлений и 

                            инструмента 
Наименование оборудова-

ния, приспособлений и ин-

струмента 

Обозначение 

НТД 

Назначение. 

Краткая  

характеристика 

1 2 3 

1 Цилиндр мерный 500 мл ГОСТ 1770-74 Для взятия навесок ингибитора 

коррозии и пожаротушащей 

жидкости 
2 Линейка измерительная 

0…500 мм 

ГОСТ 427-75 Для измерения размеров 

 деталей МУПТВ 

3 Штангенциркуль 

ШЦ-I-125-0,1 

ГОСТ 166-89 Для измерения размеров  

деталей МУПТВ 

4 Штангенциркуль 

ШЦ-II-250-0,05 

ГОСТ 166-89 Для измерения размеров деталей 

МУПТВ 

5 Мультиметр с классом 

точности не выше 1,0 

любого НД Для контроля цепи элемента элек-

тропускового  

6 Ключ моментный Любого ГОСТа Для затяжки гайки.  

С верхним пределом шкалы, кгс·м, 

не менее 20.  

7 Тисы  СИАВ 

296458.001.000 

Для закрепления МУПТВ 

при сборке 

8 Приспособление СИАВ 

296452.001.000 

Для сборки и разборки предохрани-

тельного клапана 

9 Стенд гидравлический  СИАВ 

 064249.001.000 

Для контроля прочности  

корпуса МУПТВ 

10 Шприц медицинский Любого ГОСТа Для нанесения Автогерметика-

прокладки 
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5 СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЯ МУПТВ 

 

 

 

Монтаж на объ-

екте. Подготов-

ка и заливка 

ОТВ.  

Сборка 

соплового блока 

 МУПТВ 

Внешний  

осмотр 

МУПТВ 

Разборка  

МУПТВ 

Разборка предо-

хранительного 

клапана 

Установка ГУ 

Упаковка 

Контроль  

Гидроиспытание 

корпуса 

Промывка внут-

ренней поверх-

ности корпуса и 

деталей 

МУПТВ. 

Сушка 

Осмотр анти-

коррозионного 

покрытия кор-

пуса и деталей 

МУПТВ 

Сборка предо-

хранительного 

клапана 

Окончательная 

сборка МУПТВ 
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6 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1 Внешний осмотр модуля. 

Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой может поставляться 

в двух моделях корпуса, отличающихся габаритными размерами  (см. ри-

сунки 1 и 2). 

6.1.1 При внешнем осмотре модуля в собранном виде перед переснаря-

жением проверять комплектность согласно рисунку 1 или 2,  а также  це-

лостность корпуса и комплектующих. В случае некомплектности или нару-

шения целостности деталей модуль на перезарядку не принимается.   

 

6.2 Разборка МУПТВ. 

6.2.1 МУПТВ закрепить форсункой вверх в тисах или аналогичном 

приспособлении, предотвращающем от проворачивания корпус МУПТВ. 

6.2.2 Открутить форсунку 24. Открутить гайку 29. Снять переходник 

14. Извлечь решетку 7 и сетку 8. С горловины корпуса открутить гайку в 

сборе 30. Снять шайбу 5. С оси 13 установленной в шайбе 5 снять остатки 

медной мембраны. С горловины корпуса МУПТВ удалить остатки медной 

мембраны. 

6.2.3 С резьбовых поверхностей гайки 29, гайки в сборе 30 и горловины 

корпуса МУПТВ удалить остатки автогерметика-прокладки.  

6.2.4 Извлечь корпус из тисов. Слить остатки ОТВ из корпуса через от-

крытую горловину. Закрепить корпус  в тисах двумя горловинами вверх. 

6.2.5 При наличии установленного кронштейна 9, открутить три гайки 

19. Снять три шайбы 18 и три шайбы 17. Извлечь три болта 16. Снять крон-

штейн 9. 

6.2.6 Открутить гайку 32. Снять шайбу 10. Извлечь газогенерирующее 

устройство 2 из горловины корпуса. 

6.2.7 Открутить гайку 33. Извлечь предохранительный клапан 3. 

Устройство предохранительного клапана представлено на рисунке 3. Снять 

с проточки предохранительного клапана резиновое кольцо 5 (см. рисунок 3). 

Корпус МУПТВ извлечь из тисов. 

 

6.3 Разборка предохранительного клапана. 

Примечание: предохранительный клапан необходимо подвергать про-

цедуре переснаряжения при каждом переснаряжении МУПТВ. 

6.3.1 С предохранительного клапана снять резиновое кольцо 5. 

6.3.2 Предохранительный клапан закрепить в специальном приспособ-

лении или в слесарных тисах. 

6.3.3 При помощи ключа открутить болт 3. Извлечь шайбу 4. Очистить 

крышку 2 от остатков автогерметика-прокладки. Удалить медную мембрану 

1.  
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Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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6.4 Промывка внутренней поверхности корпуса и деталей МУПТВ.  

 

6.4.1 При переснаряжении необходимо промыть внутреннюю поверх-

ности корпуса МУПТВ, а также все детали которые имели непосредствен-

ных контакт с ОТВ в процессе срабатывания модуля, а именно: форсунка 24, 

переходник 14, гайка 29, гайка в сборе 30, решетка 7, сетка 8, шайба 5, ось 

13 (см. рисунок 1 и 2). Также промывке подлежат детали предохранительно-

го клапана: болт 3, крышка 2, шайба 4 (см. рисунок 3).   

6.4.2  Промывку внутренней поверхности корпуса и деталей произво-

дить проточной водопроводной водой до полного удаления остатков ОТВ и 

продуктов газификации газогенерирующего устройства. Особое внимание 

необходимо уделить промывки внутренней части форсунки.  

Оценку качества промывки производить визуально.  

6.4.3 После промывки корпус МУПТВ и детали высушить при комнат-

ной температуре (15-30 ºС) в течение не менее 12 часов.  

 

6.5 Осмотр антикоррозионного покрытия корпуса и деталей 

МУПТВ. 

6.5.1 Детали МУПТВ, имеющие защитное антикоррозионное покрытие: 

внутренняя поверхность корпуса МУПТВ, полый конус форсунки 24, пере-

ходник 14, гайка 29, решетка 7, сетка 8, шайба 5, ось 13 (см. рисунки 1 и 2), 

а также  болт 3, крышка 2, шайба 4 предохранительного клапана (см. рису-

нок 3).   

6.5.2 Детали МУПТВ имеющие защитное антикоррозионное покрытие 

осмотреть на предмет отсутствия дефектов покрытия, таких как сколы, 

вздутия, следы коррозии и т.п. 

6.5.3 Детали, имеющие повреждения защитного антикоррозионного 

покрытия, использовать для переснаряжения не допускается. 

 

6.6 Гидравлические испытания корпуса МУПТВ.  

Провести гидравлическое испытание корпуса на прочность максималь-

ным рабочим давлением – 3,5 МПа в течение одной минуты. После испытания 

корпус модуля высушить. 

Провести повторный осмотр антикоррозионного покрытия на отсутствие 

дефектов. 

 

6.7 Сборка соплового блока 

6.7.1 МУПТВ закрепить одной горловиной вверх в тисах или анало-

гичном приспособлении, предотвращающем от проворачивания корпус 

МУПТВ. 

6.7.2 На периферийную часть вогнутой поверхности мембраны 6 из 

шприца нанести слой автогерметика-прокладки. Мембрану установить на 

горловину  корпуса вогнутой стороной. 
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6.7.3 В отверстия на боковой поверхности шайбы 5 вставить ось 13 

(см. рисунок 1 и 2) таким образом, чтобы края оси не выступали за преде-

лы шайбы. 

6.7.4 На мембрану, острым выступом вниз, установить шайбу 5 с 

установленной в ней осью.  

6.7.5 На резьбу горловины навернуть гайку в сборе 30, на поверхность 

резьбы которой нанести автогерметик-прокладку. Гайку в сборе затянуть 

ключом с моментом (150 10) Н м. 

6.7.6 В проточку в гайке в сборе 30 до упора вставить сетку 8, затем 

решетку 7. 

6.7.7 На наружную поверхность резьбы гайки в сборе 30 и перифе-

рийную часть решётки 7  нанести тонкий слой автогерметика-прокладки. 

На торец гайки в сборе с установленной сеткой и решеткой поставить пе-

реходник 14. Одеть гайку 29 и затянуть ее ключом до упора. 

 

6.8 Установка газогенерирующего устройства (ГУ). 

6.8.1 На газогенерирующее устройство (см. рисунки 1 и 2), входящее в 

комплект переснаряжения, одеть новое резиновое кольцо 21, также входя-

щее в комплект перезарядки.  

6.8.2 Корпус МУПТВ закрепить в тисах или аналогичном приспособле-

нии, предотвращающем от проворачивания корпус МУПТВ двумя горлови-

нами вверх. 

6.8.3 В центральную полость крышки ГУ из шприца нанести «Авто-

герметик-прокладку» в количестве 0,7-0,8 г. В полость в крышки, запол-

ненную «автогерметиком-прокладкой», вложить резиновую прокладку 11, 

затем сверху положить шайбу 10. Провода ГУ предварительно пропуска-

ются через отверстия в указанных деталях. 

6.8.4  На резьбу горловины корпуса с установленным ГУ навернуть 

гайку 32, на резьбовую поверхность которой, предварительно нанести 

смазку ЦИАТИМ-221 или Литол-24, или другую аналогичную смазку. 

Гайку закрутить ключом до упора. 

 

6.9 Сборка предохранительного клапана и установка его в корпус 

МУПТВ. 

6.9.1  Крышку 2  (см. рисунок 3) установить в специальном приспособ-

лении или в слесарных тисах. 

6.9.2 В кольцевую канавку на дне полости крышки 2 из шприца нане-

сти равномерным слоем по всей окружности автогерметик-прокладку. 

6.9.3 В полость крышки отбортовкой вверх вложить новую медную 

мембрану (диметр 37 мм). На мембрану, выступом к мембране, установить 

шайбу 4.  

6.9.4 На резьбовую поверхность болта 3 нанести автогерметик - про-

кладку.  
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6.9.5 В крышку, при помощи моментного ключа с моментом 

(150 10) Н м, вкрутить болт 3. 

6.9.6 Собранный предохранительный клапан извлечь из приспособле-

ния или тисов. В кольцевую канавку на боковой поверхности  крышки 2 

вложить новое резиновое кольцо 5.  

6.9.7  Собранный предохранительный клапан опустить в боковую гор-

ловину корпуса МУПТВ. На резьбу горловины с установленным предо-

хранительным узлом навернуть гайку 33 (см. рисунок 1 и 2), на резьбу ко-

торой, нанесена смазка ЦИАТИМ-221 или Литол-24, или другая анало-

гичная смазка. Гайку закрутить «от руки» до упора. 

 

6.10 Окончательная сборка МУПТВ. Контроль. Упаковка. 

6.10.1 При окончательной сборке проверить сопротивление цепи эле-

мента электропускового при помощи мультиметра. 

6.10.2 Скрученные провода элемента электропускового опломбиро-

вать.  

6.10.3 Если МУПТВ поставлялся на переснаряжение с установленным 

кронштейном, то прикрепить к фланцу корпуса при помощи трех болтов 

16 кронштейн 9. Соединение зафиксировать через шайбы 17 и шайбы 18  

гайками 19, накрученными на болты.  

6.10.4 На корпус МУПТВ наклеить этикетку  о проведенной операции 

переснаряжения в соответствии с паспортом и руководством по эксплуа-

тации МУПТВ-13,5-ГЗ-В(Ж)   

6.10.5  МУПТВ должен быть упакован в картонную упаковку катего-

рии КУ-1 для жесткий условий транспортирования по ГОСТ 23170, изго-

товленную в соответствии с КД предприятия-изготовителя. Упаковка 

должна обеспечивать вместимость одного МУПТВ и обеспечивать его со-

хранность от механических повреждений при транспортировании. В упа-

ковку с МУПТВ вложить форсунку, обеспечив ее сохранность от повре-

ждений при транспортировке. Также в упаковку с МУПТВ вложить пас-

порт и руководство по эксплуатации с отметкой о проведенной переза-

рядке. 
 

 

6.11 Подготовка МУПТВ к работе, размещение и монтаж на объекте 

6.11.1 Извлечь МУПТВ из упаковки, произвести визуальный осмотр це-

лостности корпуса, мембраны и предохранительного устройства. 

6.11.2 Проверить целостность электрической цепи элемента электропус-

кового с помощью мультиметра. 

6.11.3 Закрепить кронштейн 9 (см. рисунок 1 и 2) на потолке. Ко-

ординаты отверстий в кронштейне приведены на рисунке 4. 
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878,5

3 отв.

Рисунок 4

878,5

3 отв.

 
6.11.4 Состыковать корпус МУПТВ с кронштейном и закрепить со-

единение гайками. 

6.11.5 Открутить гайку 33, изъять предохранительный клапан 3. 

6.11.6 Залить в отверстие открытой горловины ОТВ, объемом 

13,5+0,2 дм3. Установить в отверстие горловины предохранительный 

клапан 3. Сверху закрутить гайку ключом до упора. 

Внимание! Категорически запрещается увеличение объема ОТВ в 

МУПТВ. 

Примечания: допускается заливку ОТВ производить до монтажа 

МУПТВ на потолке по п. 6.11.6, в данном случае в процессе монтажа 

необходимо максимально ограничить количество переворотов или 

наклонов изделия. 

 

6.11.7 Подготовка ОТВ для МУПТВ в нормальном исполнении. 

6.11.7.1 Залить в отверстие открытой горловины) корпуса МУПТВ 

13,2+0,2 дм3 воды питьевой ГОСТ Р 51232-98, открыть емкость с ингиби-

тором коррозии и добавить его в заполненный водой корпус. 

6.11.7.2 В течение не более 20 минут обеспечить герметичность 

МУПТВ установив в отверстие горловины предохранительный клапан 3 

и закрутив гайку 33 до упора. 

6.11.7.3 Работы проводить в проветриваемом помещении при тем-

пературе воздуха плюс (10…30)ºС и относительной влажности не более 

80%.  

Внимание. Категорически запрещается до момента заправки в 

МУПТВ хранение ингибитора коррозии в негерметичной упаковке. 
 

6.11.8 Подготовка ОТВ для МУПТВ в специальном исполне-

нии. 

6.11.8.1 Залить в чистую емкость (полиэтиленовую, полипропиленовую и 

т.п.) 12,2+0,2 дм3 воды по ГОСТ 6709-72, СанПиН 2.1.4.1074-01 (температура 

воды должна быть плюс (10…20)ºС). Провести измерения рН и температуры с 

помощью измерительного прибора – универсального погружного pН-метр с 

разрешением 0,01 pН на 0,1ºС (например, TESTO 206 pН1). При уровне рН бо-
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лее 7,1 ед. применение воды для приготовления огнетушащей жидкости недо-

пустимо. Необходимо подобрать воду с уровнем рН менее 7,1 ед. либо исполь-

зовать воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72. 

6.11.8.2 Открыть упаковку с концентратом жидкости огнетушащей 

«ПТЖ-КД» ТУ 2149-002-69806886-2012, добавить его в емкость с водой 

и перемешать в течение не менее 3 минут.  

6.11.8.3 Провести измерения рН и температуры. 

6.11.8.4 Если измеренный рН уровень составит менее 6,9 ед., то добавить 

порошкообразный ингибитор коррозии в количестве 14 г и перемешать весь 

объем жидкости в течение не менее 3 минут. Измерить уровень рН. Таким об-

разом, порционно добавляя ингибитор и измеряя уровень рН после каждой до-

бавленной порции, добиться значения pН = 7,1±0,2 ед. в диапазоне температур 

от плюс 10 до плюс 20ºС. Измерения рН проводить не прекращая перемеши-

вания. 

6.11.8.5 Полученный раствор залить в МУПТВ и обеспечить его 

герметичность, установив в отверстие горловины предохранительный 

клапан 3 и закрутив гайку 33 до упора. 

6.11.9. Осмотреть форсунку 24 на предмет механических повреждений 

(положение распылительного конуса, его перекос, запрессовка до упора и 

т.п.). 

6.11.10 Резиновое кольцо 31, уложенное в зарезьбовую канавку фор-

сунки 24, осмотреть на наличие дефектов (порезы, надрывы и т.п.). При от-

сутствии дефектов уплотнительного кольца форсунку вкрутить «от руки» в 

переходник 14 до упора. При обнаружении дефектов уплотнительного рези-

нового кольца дальнейшее его использование не допустимо. 

 
 




