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Серия RU Nъ 0з590зз
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЛИИ
Орган по сертификации ФГБОУ ВО uАкадемия Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий>. Место
НахОжДения: |29366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Га;rушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности 129З66,
РОССИЯ, город Москвц ул. Бориса Га,lушкина, дом 4, стр.2,3. Регистрачионный номер аттестата аккрелитации:
RА.RU.l1ПБ97..Щатарегистрации аттестатааккредитации: от01.07.2015. Телефон+7 (495) 6|'7-21-2'7 доб.2656.
Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акционерное общество <Источник Плюс>.
Место нахождения:659З22, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, дом l.
Адрес места осуществления деятельности 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, дом l .

Номер госуларственной регистрации: 1022200551620, Номер телефона: +7 (385) 430-70-40.
Адрес элсктронной почты : aggruzdev(@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акционерное общество <Источник Плюс>.
Место нахождения: 659322, Россия, Алтайский край! г, Бийск, ул. Социалистическая, дом l .

Адрес места осуществления деятельности: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, дом 1 .

Номер государственной регистрации: |022200557620. Номер телефона: +7 (385) 430-70-40.
Алреj электронной почты: aggruzdev@mail.ru.
проА},кциJI
Молули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических (см. Приложение Лg 07749l6), выпускаемые по ТУ
28.99.з9-024-54572789-202|, ту 28.99,39-028-545,72,189-202|,Ty 28.99.39,02,|-54572789-2021, ту 28.99.39-031-54512789-202|.
Серийный выпуск.

КОд Тн ВЭД ЕАЭС 8424 89 000 9

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
ТР ЕАЭС 04З12017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

сЕртиФикАт соотвЕтствиr[ вымн нА основАнии
Акrа о результатах анализа состояния производства сёрiифичируемой продукции Nq 0429ЕАС-2021 от
ГПС МЧС России рег. Nч RA.RU. 1 1 ПБ97 от 01 .07.20 t 5 г.);
Протокола сертификационных испьIтаний NЪ 035-2021 от 16.04.2021 г. (ИЛ ЛСИСТП Дкадемия
RA.RU.21ITЖ15 от 16.04.2015 г.);

Схема сертификации lc.

23.03.2021 г. (ОС Акалемия

ГПС МЧС России рег. Nl

ДОПОАНИТЕ^ЪНАЯ ИНФ ОРМАЦLUI
ГОСТ Р 53288-2009 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения
тонкораспыленноЙ водоЙ автоматические. Общиетехнические требования. Мgгоды испытаний".(пункrы 5.8, 5.12, 5.13, 7.1, Il.z).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатацио
Вьцан взамен NЪ ЕАЭС RU с-RU.ПБ97.В.00 1 l 8/2 l от |6.04,2021,

срок дЕЙствиlI с
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

06.04.2022

Руководитеrrъ (1тrоrrномоченное
.lицо) органа по сертификацпи

Эксперт (эксrrерт,аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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гIрI.{лсжЕниЕ
к сЕЕ}тиФикАту сOотвЕтствиrI N9 ЕАэс RU с.RU.Пj97.В00?44l22_

Серrrя ftý N9 07т&*16
Перечень одЕородной продукции, на которую распространяется действие сертификата

Наименование продукцип обозцачение Ту

Модули установок пожаротушения
тонкораспыленной водой автоматических:
муптв- 1 3,5-гз-вд (t"C : -з0);
МУПТВ-1 З,5-ГЗ-ВД (t"C : -50);
муптв-1 з,5-гз-вд (t"C : +5_п);
МУПТВ- 1 З,5-ГЗ-ВД (t"C : -30_п);
МУПТВ- 1 З,5-ГЗ-ВД (t"C : -50_п);
МУПТВ(С)-1 З,5-ГЗ-ВД (t"C : -З0);
муптв(с)-l з,5-гз-вд (t"C : -50);
МУПТВ(С)-1З,5-ГЗ-ВД (РС : +5_п);
МУПТВ(С)-13,5-ГЗ-ВД (t'C : -ЗO_п);
МУПТВ(С)- 1 З,5-ГЗ-ВД (t"C : -50_п);
МУПТВ(Взр)-1 3,5-ГЗ-ВД (t'C : -30);
МУПТВ(Взр)-1 3,5-ГЗ-ВД (t"C : -50);
МУПТВ(Взр)- 1 3,5-ГЗ-ВД (t"C +5_п);
МУПТВ(Взр)- 1З,5-ГЗ-ВД (t"C : -30_п);
МУПТВ(Взр)-1 З,5-ГЗ-ВД (t"C : -50_п)

ту 28.99.3 9 -02 4-5457 27 89 -202l

Модули установок пожаротушепия
тонкораспыленной водой автоматических:
МУПТВ-1 8,5-ГЗ-ВД (t"C : -З0);
МУПТВ-1 8,5-ГЗ-ВД (t"C : -50);
МУПТВ- 1 8,5-ГЗ-ВД (t"С : +5_п);
МУПТВ-l 8,5-ГЗ-ВД (t"С : -ЗO_п);
МУПТВ-1 8,5-ГЗ-ВД (t"C : -50_п)

ту 28.99.39 -028-5457 27 89 -202l

Модули устаIIовок пожаротушения
тонкораспыленной водой автоматических:
МУПТВ-30-ГЗ-ВД (t"C : -З0);
МУПТВ-30-ГЗ-ВД (t"C : -50);
МУПТВ-З 0-ГЗ-ВД (t"C : +5_п);
МУПТВ-ЗO-ГЗ-ВД (t"C : -ЗO_п);
МУПТВ-ЗO-ГЗ-ВД (РС : -50_п);
МУПТВ(Т)-30-ГЗ-ВД (t"C : +5_п);
МУПТВ(Т)-ЗO-ГЗ-ВД (t"C : -30_п);
МУПТВ(Т)-З 0-ГЗ-ВД (t"C : -50_п)

ту 28.99.3 9 -027 -5457 27 89 -202l

Модули установок пожаротушения
тонкораспыленной водой автоматических:
МУПТВ-1 00-ГЗ-ВД (t"C : +5);

МУПТВ-100-ГЗ-ВД (t"C : -З0);
муптв-100-гз-вд (t"C : -50)

ту 28.99.39-03 1-545727 89-202l

Руководитеаъ (лrо.tномоченное
,rицо) органа по сертяфикации

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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