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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автомати-

ческих МУПТВ-100-ГЗ-ВД (tºC = +5;-30;-50) (далее по тексту МУПТВ), пред-

назначены для поверхностного и локально-поверхностного тушения пожаров 

классов А и В по ГОСТ 27331 и электроустановок под напряжением до 1000 В. 

1.2 МУПТВ не предназначены для тушения пожаров: 

- веществ, реагирующих с водой (щелочные и щелочноземельные металлы); 

- веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. 

1.3 МУПТВ могут применяться как на стационарных объектах, так и для 

противопожарной защиты двигательных, гидравлических, насосных и багаж-

ных отсеков транспортных средств различного назначения (автомобильных, 

железнодорожных, водных и т.п.). 

1.4 МУПТВ могут быть выполнены в трех исполнениях с температурными 

диапазонами эксплуатации от плюс 5ºС до плюс 50ºС, от минус 30ºС до плюс 

50С и от минус 50ºС до плюс 50С. Эксплуатация МУПТВ допускается при 

относительной влажности не более 95% при температуре плюс 25°С. 

1.5 МУПТВ предназначен как для тушения локальных очагов пожара, так 

и для пожаротушения всего помещения по площади. 

1.6 МУПТВ является исполнительным элементом в автоматических и ав-

тономных установках пожаротушения низкого давления АУП ТРВ НД               

СП 485.1311500.2020. 

1.7 МУПТВ является изделием многоразового использования. 

1.8 МУПТВ поставляется без огнетушащего вещества (ОТВ). Подготовка ОТВ 

по п. 6.5. Вытеснение жидкого ОТВ производится газом, вырабатываемым че-

тырьмя газогенерирующими элементами - источниками холодного газа (ИХГ) 

ИХГ-30(М)-01 СИАВ 066614.025.000 ТУ, объединенными единым газогенери-

рующим устройством. 

1.9 Примеры записи обозначений МУПТВ при заказе: 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = +5) ТУ 28.99.39-031-54572789-2021 – модуль 

установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических, предназна-

ченный для температурного диапазона эксплуатации от плюс 5ºС до плюс 50ºС; 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -30) ТУ 28.99.39-031-54572789-2021 – модуль уста-

новок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических, предназначен-

ный для температурного диапазона эксплуатации от минус 30ºС до плюс 50ºС; 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -50) ТУ 28.99.39-031-54572789-2021 – модуль уста-

новок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических, предназначен-

ный для температурного диапазона эксплуатации от минус 50ºС до плюс 50ºС. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Технические характеристики МУПТВ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Значение 

1 Вместимость корпуса, л 105+3 

2 Габаритные размеры, мм, не более: 

- диаметр  

- высота 

- ширина 

 

340 

1910 

590 

3 Масса МУПТВ без ОТВ, кг, не более 55,0 

4 Объем, дм3 (масса, кг) ОТВ в МУПТВ с температурным 

диапазоном эксплуатации: 

- от плюс 5ºС до плюс 50ºС; 

- от минус 30ºС до плюс 50ºС; 

- от минус 50ºС до плюс 50ºС 

 

 

100,0+0,32(100,0+2,6) 

100,0+0,42 (118,5+1,4) 

100+0,42 (124,5+1,4) 

5 Масса МУПТВ полная, кг, не более, для температурного 

диапазона эксплуатации: 

- от плюс 5ºС до плюс 50ºС; 

- от минус 30ºС до плюс 50ºС; 

- от минус 50ºС до плюс 50ºС 

 

 

158 

175 

181 

6 Инерционность МУПТВ (время с момента подачи пусково-

го импульса на элемент электропусковой модуля до момента 

начала выхода ОТВ из выпускного отверстия насадка-

распылителя), с, не более 
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7 Максимальное рабочее давление, МПа, не более: 

- в корпусе МУПТВ 

- в трубопроводе 

 

3,5 

2,0 

8 Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа от 4,0 до 5,25 

9 Время выпуска ОТВ из 16-ти насадков-распылителей 

«ТРВ-Тунгус-S», с, не более 

 

10,5 

10. Диаметр условного прохода выходного отверстия МУПТВ, мм 39 

11 Расход ОТВ через насадок-распылитель «ТРВ-Тунгус-S», 

кг/с, не менее, для температурного диапазона эксплуатации: 

- от плюс 5ºС до плюс 50ºС; 

- от минус 30ºС до плюс 50ºС; 

- от минус 50ºС до плюс 50ºС 

 

 

0,6 

0,68 

0,72 

12 Угол конуса распыла тонкораспыленной струи из насадка-

распылителя «ТРВ-Тунгус-S», град. 

 

66 

13 Защищаемая площадь, м2, при тушении очагов пожара клас-

сов А и В 16-ю насадками-распылителями «ТРВ-Тунгус-S» с 

высоты )3( 1

5,0

+

− м с помощью МУПТВ следующих обозначений: 
Класс А Класс В 

13.1 МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = +5) 46,2 - 

13.2 МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -30) 57,8 57,8 

13.3 МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -50) 57,8 57,8 

14 Максимальная длина трубной разводки, м 70 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя Значение 

15 Характеристики цепи элемента электропускового  

- безопасный ток проверки цепи, А, не более 

- ток срабатывания, А, не менее 

- электрическое сопротивление, Ом 

 

0,03 

0,2 

от 8 до 16 

16 Состав и характеристики пусковой цепи МУПТВ: 

- количество элементов электропусковых, шт. 

- соединение цепей элементов электропусковых 

- ток срабатывания, А, не менее 

- время подачи тока срабатывания, с, не менее 

- электрическое сопротивление, Ом 

 

4 

Параллельное 

0,8*) 

0,1 

от 2,0 до 4,0 

17 Напряжение цепи пуска, В 3…24 

18 Ресурс срабатываний, раз, не менее 5 

19 Огнетушащее вещество Вода с добавками 

Примечание - *) - пусковой ток, подаваемый на провода элемента электропуско-

вого, не должен превышать 8,0 А 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 В комплект поставки МУПТВ входят: 

а) МУПТВ ТУ 28.99.39-031-54572789-2021 – 1 шт.; 

б) насадки-распылители «ТРВ-Тунгус-S» с присоединительной наружной 

резьбой М24х1,5 или «ТРВ-Тунгус-SG» с присоединительной наружной резь-

бой G3/4 – 10…16 шт. (по заявке Заказчика); 

в) добавки к воде из расчета приготовления 100 дм3 ОТВ согласно задан-

ному температурному диапазону эксплуатации для изделия; 

г) паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.; 

д) упаковка МУПТВ – 1 шт.; 

е) детали трубной разводки (по согласованию с Заказчиком). 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Устройство МУПТВ-100 

4.1.1 МУПТВ (см. рисунок 1) состоит из корпуса 1, заправленного ОТВ 2, 

газогенерирующего устройства 3 и мембранного рабочего узла, смонтирован-

ного в нижней части модуля. Канал с фильтрующим веществом 4, соединяю-

щий газогенерирующее устройство 3 с внутренней полостью корпуса 1, загер-

метизирован эластичной прокладкой 5. В корпусе газогенерирующего устрой-

ства установлены 4 ИХГ 6 с элементами электропусковыми 7. Газогенерирую-

щее устройство для каждого ИХГ снабжено вводными коробками с герметич-

ными кабельными вводами 8. Монтажные кабели через кабельные вводы 8 вхо-

дят во вводную коробку и через зажимы контактные винтовые 9 соединяются с 

проводами элементов электропусковых 7. В мембранном узле сопловое отвер-

стие 10, предназначенное для выхода ОТВ, перекрыто срезной мембраной 11, 

которая поджата гайкой 12. С гайкой 12 через штуцер 13 с закрепленным в нем 

фильтрующим элементом 14 присоединен угольник 15 с внутренней резьбой 

G11/2, предназначенный для соединения МУПТВ с трубной разводкой. В верх-

ней части корпуса расположены горловина 16 для заливки ОТВ и предохрани-
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тельный клапан 17. МУПТВ имеет заземляющий зажим 18. В нижней части 

корпус МУПТВ снабжен тремя опорами 19 для установки на полу. 

4.1.2 МУПТВ приводится в действие от импульса тока, который может 

вырабатываться: 

- приборами приемно-контрольными охранно-пожарными; 

- кнопкой ручного пуска; 

- электронными узлами запуска.  

4.2 Принцип работы 

4.2.1 После подачи электрического импульса на выводы элементов элек-

тропусковых 7 ИХГ 6 генерируют газ, который создает давление внутри корпу-

са МУПТВ для вскрытия мембраны 11 и выпуска через насадки-распылители 

трубной разводки в зону горения тонкораспыленных струй ОТВ. 
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5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Лица, допущенные к эксплуатации МУПТВ, должны изучить содержа-

ние настоящего паспорта и соблюдать его требования. 

5.2 До подключения модуля оголенные концы выводов элементов электро-

пусковых каждого ИХГ должны быть замкнуты путем скручивания не менее 

чем на два витка и опломбированы. Подключение МУПТВ производить только 

после его заземления. Электробезопасность при монтаже МУПТВ должна 

обеспечиваться соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ и ПЗСЭ. 

5.3 При обнаружении дефектов модуля (вмятины, трещины, сквозные от-

верстия, подтекание ОТВ) в процессе эксплуатации или после окончания 

назначенного срока службы МУПТВ подлежит отправке на предприятие-

изготовитель или утилизации по п. 9 настоящего паспорта. 

5.4 Не допускается: 

- хранение МУПТВ вблизи нагревательных приборов; 

- воздействие на МУПТВ атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, 

воздействие агрессивных сред, влаги; 

- нанесение ударов по корпусу МУПТВ; 

- падение с высоты более 1,5 м; 

- разборка МУПТВ, внесение изменений в его конструкцию и использова-

ние не по прямому назначению; 

- эксплуатация МУПТВ при повреждении корпуса (вмятины, трещины, 

сквозные отверстия, подтекание ОТВ); 

- при работе с МУПТВ направлять его выходное отверстие в сторону человека; 

- проведение каких-либо огневых испытаний без согласования программы 

экспериментальных работ или при отсутствии представителя от предприятия-

изготовителя. 

5.5 Запрещается выполнять любые ремонтные работы при наличии давле-

ния в корпусе МУПТВ или подключенном ИХГ. 

5.6 Зарядка и перезарядка МУПТВ должны производиться на предприя-

тии-изготовителе МУПТВ или в организациях, имеющих лицензию на данный 

вид деятельности. 

6 ПОДГОТОВКА МУПТВ К РАБОТЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

НА ОБЪЕКТЕ 

6.1 Извлечь МУПТВ из упаковки, произве-

сти визуальный осмотр целостности корпуса, 

кронштейна (или стапеля), предназначенного 

для крепления изделия на защищаемом объекте, 

мембраны и предохранительного устройства. 

6.2 Проверить целостность цепей элементов 

электропусковых безопасным током, указанным 

в п. 15 таблицы 1. После проверки целостности 

цепи оголенные концы выводов элементов элек-

тропусковых замкнуть путем скручивания не ме-

нее чем на два витка. 

6.3 Установить корпус МУПТВ на полу, 

соединить заранее смонтированную трубную 
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разводку с угольником 15 (см. рисунок 1). Закрепить опоры 19 к полу, коорди-

наты крепежных отверстий на опорах показаны на рисунке 2. 

6.4 Подготовка ОТВ для МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = +5) 

Залить в отверстие верхней горловины 16 (см. рисунок 1) воду (питьевую 

либо дистиллированную) (температура воды должна быть плюс (15…25)ºС 

объемом 87,5+0,3 дм3. Открыть упаковки с жидкими добавками к воде и залить 

их в отверстие верхней горловины 16. 

6.5 Подготовка ОТВ для МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -30) и                    

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -50) 

Меры предосторожности: при подготовке ОТВ необходимо использо-

вать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89 (респиратор, пер-

чатки, очки защитные) и соблюдать правила личной гигиены. 

6.5.1 Залить в чистую емкость (полиэтиленовую, полипропиленовую и т.п.) 

воду (питьевую либо дистиллированную) (температура воды должна быть плюс 

(15…25)ºС). Объем заливаемой воды для различных исполнений МУПТВ дол-

жен соответствовать требованиям таблицы 2. 

Внимание! Объем емкости, предназначенной для подготовки ОТВ, дол-

жен быть не менее 120 дм3. 

Таблица 2 

Обозначение МУПТВ Объем воды, дм3 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -30) 71,0+0,3 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -50) 63+0,3 

Внимание! Для обеспечения нормальной и безопасной работы МУПТВ 

категорически запрещается изменение объема воды для приготовления 

раствора! 

6.5.2 Открыть упаковки с порошкообразной добавкой к воде, засыпать ее в 

емкость с водой и перемешать до полного ее растворения. 

6.5.3 Полученный раствор ОТВ порциями залить в отверстие верхней гор-

ловины 16 (см. рисунок 1). Для окончательного приготовления ОТВ открыть 

упаковки с жидкими добавками и залить их в отверстие верхней горловины 16. 
6.6 Установить в отверстие горловины 16 предохранительный клапан 17. 

Сверху закрутить гайку. Момент затяжки гайки 110+20 Н×м. 

Внимание. Категорически запрещается до момента заправки в МУПТВ 

хранение добавок в негерметичной упаковке. 

Внимание! Категорически запрещается изменение количества ОТВ 

(п.4 табл.1) в МУПТВ! 

Внимание! Сведения о зарядке и фактическом объеме воды для приготов-

ления раствора ОТВ отражаются в специальном журнале с заполнением формы, 

приведенной в приложении А. 

6.7 Произвести монтаж вводных коробок газогенерирующего устройства 

МУПТВ (см. рисунок 3) в следующей последовательности. 

Снять крышку 1, свинтив с трех болтов 2 гайки 3. 

Вывернуть винт 4. Вынуть из узла ввода шайбу 5 и резиновое кольцо 6. В 

кольце просверлить центральное отверстие диаметром d = 0,6 (d1+2),  

где d1 – наружный диаметр кабеля.  

http://docs.cntd.ru/document/1200000277
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Снять оболочку с конца кабеля на длину 100 мм и изоляцию с концов жил 

на длину 10 мм. 

Последовательно надеть на оболочку кабеля винт 4, шайбу 5 и резиновое 

кольцо 6. Расстояние от резинового кольца до среза оболочки кабеля должно 

быть 10 мм. Ввести во вводное отверстие 7 корпуса 8 разделанный конец кабеля. 

Вставить резиновое кольцо 6 и шайбу 5 в гнездо вводного отверстия 7 и 

завинтить винт 4 усилием 120 Нм. 

Оголенные концы жил закрепить в зажиме контактном винтовом 8. Запас 

жил уложить внутрь корпуса 9. 

Оголенные концы проводов элемента электропускового ИХГ закрепить в 

зажиме контактном винтовом 8. 

Установить крышку 1 на корпус 9 и закрепить соединение гайками. 

После монтажа 4-х вводных коробок подсоединенные к элементам элек-

тропусковым кабеля объединить параллельным соединением в единую пуско-

вую цепь, полярность электрических цепей элементов электропусковых не учи-

тывается. Проверить электрическое сопротивление пусковой цепи МУПТВ, ко-

торое должно быть 2,5…4,0 Ом. При несоответствии сопротивления последова-

тельно проверить качество сборки пусковой цепи и сопротивления элементов 

электропусковых каждого ИХГ по отдельности. 

6.8 Трубная разводка формируется из рукавов высокого давления, сталь-

ных труб или труб напорных из термопластов с условным проходом Dу 40 (тру-

бопроводы, отводящие от мембранного узла), Dу 32 или Dу 25 (трубопроводы 

промежуточные распределительные) и Dу 20 или Dу 15 (трубопроводы для со-

единения с крайними насадками-распылителями), а также необходимой соеди-

нительной арматуры. Для минимизации потерь давления при вытеснении ОТВ 

через трубную разводку необходимо выполнять условие, чтобы суммарная 

площадь приходных сечений выходящих трубопроводов была не меньше пло-

щади проходного сечения входящего. 

6.9 В качестве примера общий вид трубной разводки для 16 насадков-

распылителей показан на рисунке 4, для 15 насадков-распылителей – на рисунке 5. 
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Рисунок 4. Вариант трубной разводки для 16-ти насадков-распылителей 

1 – МУПТВ-100-ГЗ-ВД; 2 – трубная разводка; 3 – насадки-распылители 

 

 
Рисунок 5. Вариант трубной разводки для 15-ти насадков-распылителей 

1 – МУПТВ-100-ГЗ-ВД; 2 – трубная разводка; 3 – насадки-распылители 
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На рисунке 6 показаны габаритные и присоединительные размеры насадков-

распылителей «ТРВ-Тунгус-S» или «ТРВ-Тунгус-SG», используемого в трубных 

разводках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Огнетушащая способность МУПТВ 

6.10.1 Огнетушащая способность МУПТВ определяется уровнем пожарной 

нагрузки: тушение очагов пожара классов А, В на защищаемой площади, распо-

ложением пожароопасного оборудования на объекте, высотой пожарной нагрузки, 

наличием затененных «мертвых» зон, недоступных для диспергируемого потока 

ОТВ после размещения насадков-распылителей для организации поверхностного 

пожаротушения. Исключение затененных «мертвых» зон обеспечивается распо-

ложением необходимого количества насадков - распылителей под углом к гори-

зонтальной поверхности с определением защищаемой зоны проекцией конуса 

струи на ее поверхности. Угол конуса распыла струи равен 66º (см. таблицу 1). 

6.10.2 Тушение очагов пожара классов А, В на защищаемой площади при по-

мощи насадков-распылителей «ТРВ-Тунгус-S», установленных вертикально вниз. 

Для противопожарной защиты при формировании трубной разводки ис-

пользуются от 10-ти до 16-ти насадков-распылителей. Защищаемая площадь 

МУПТВ с трубной разводкой определяется огнетушащей способностью одного 

насадка-распылителя, защищаемая площадь которого с высоты )3( 1

5,0

+

−  м пред-

ставляет собой круг. Расстояния между насадками-распылителями определяют-

ся размерами вписанных в защищаемый круг квадрата или прямоугольника. 

На рисунке 7 показан пример формирования защищаемой площади по 

вписанным квадратам для 16-ти насадков-распылителей и для 15-ти насадков - 

распылителей – на рисунке 8. 

Рисунок 6 
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Рисунок 7. Формирование защищаемой площади для 

16-ти насадков-распылителей 

 
Рисунок 8. Формирование защищаемой площади для 

15-ти насадков-распылителей 
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В таблице 3 приведены максимальная величина шага расстановки насад-

ков-распылителей (t), защищаемый диаметр (D) одним насадком, размеры за-

щищаемой площади (А, Б) и защищаемая площадь (S) при тушении пожаров А 

и В согласно рисункам 7, 8. 

Таблица 3 

N, шт. 
Класс 

пожара 
D, м t, м А, м Б, м S, м2 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = +5) 

16 
А 

2,4 1,7 6,8 6,8 46,2 

15 2,4 1,7 5,1 8,5 43,4 

МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -30), МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -50) 

16 А, В 2,7 1,9 7,6 7,6 57,8 

15 А, В 2,7 1,9 5,7 9,5 54,1 

6.10.3 Если при размещении насадков-распылителей для обеспечения по-

жаротушения помещения по площади согласно требованиям п. 6.10.2 останутся 

затененные (мертвые) зоны, недоступные для диспергируемого потока ОТВ, 

необходимо дополнительно установить насадки-распылители под необходи-

мым углом для подачи тонкораспыленного потока ОТВ в незащищенные зоны. 

Область орошения, внутри которой происходит тушение очагов пожара 

классов А и В, определяется проекцией конуса струи на защищаемую поверх-

ность. Угол конуса распыла струи равен 66º. При проектировании необходимо 

обеспечить полное перекрытие областей орошения от соседних насадков - рас-

пылителей по всей защищаемой площади. 

На рисунке 9 приведен вариант противопожарной защиты стеллажа дли-

ной 15 м и высотой 3,5 м 6-ю насадками-распылителями, закрепленными на по-

толке под углом 54º. 
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Принцип пожаротушения навесного шкафа (см. рисунок 10) такой же как 

стеллажа. 

 

На рисунке 11 представлен способ тушения пространства под горизон-

тальной плоскостью (например, под столом). 

 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Специального технического обслуживания в течение назначенного сро-

ка службы не требуется. Один раз в квартал внешним осмотром проверяется 

корпус на предмет отсутствия вмятин, повреждений и подтекания ОТВ, целост-

ности мембраны предохранительного клапана, отсутствия обрывов проводов це-

пи запуска и наличия заземления МУПТВ. При нарушении целостности корпуса 

и мембраны предохранительного клапана МУПТВ необходимо заменить. 

7.2 Работы по перезарядке после срабатывания должны проводиться пред-

приятием-изготовителем МУПТВ или в организациях, имеющих лицензию на 

данный вид деятельности. 

7.3 Комплект поставки для перезарядки МУПТВ (см. рисунок 1): 

- наполнитель фильтрующего элемента (поз. 3) – 1 упаковка; 

- силиконовая мембрана черт СИАВ 634231.006.004 (поз. 5) – 1 шт.; 

- ИХГ-30(М)-01 СИАВ 066614.025.000 ТУ (поз. 6) – 4 шт.; 

- мембрана черт. СИАВ 634231.001.002 (поз. 11) – 1 шт.; 

- металлическая сетка фильтрующего элемента (поз. 14) – 1 шт.; 

- предохранительный клапан (поз. 17) – 1 шт.; 
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- резиновое кольцо 050-055-30 ГОСТ 9833-73 для предохранительного 

клапана (поз. 17) – 1 шт.; 

- решето (поз. 20) – 2 шт.; 

- резиновое кольцо 058-062-25 ГОСТ 9833-73 (поз 21) – 5 шт.; 

- резиновая прокладка черт. СИАВ 634233.006.023 (поз. 22) – 4 шт.; 

- резиновая прокладка черт. СИАВ 634231.006.082 (поз. 23) – 4 шт.; 

- резиновое кольцо уплотнительное СИАВ 634233.009.006-02 (поз. 24) – 4 шт.; 

- резиновое кольцо 050-054-25 ГОСТ 9833-73 (поз. 25) – 1 шт.; 

- сетка (поз. 26) – 1 шт.; 

- добавки к воде из расчета приготовления 100 дм3 ОТВ согласно заданно-

му температурному диапазону эксплуатации изделия. 

7.4 О проведенных проверках и перезарядке делаются отметки на корпусе 

МУПТВ (с помощью этикетки или бирки) и в специальном журнале с заполне-

нием формы, приведенной в приложении А. 

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

8.1 Условия транспортирования и хранения МУПТВ должны соответ-

ствовать условиям ОЖ-4 ГОСТ 15150-69. 

8.2 Транспортирование МУПТВ в упаковке предприятия-изготовителя в 

интервале температур от минус 50°С до плюс 50°С допускается всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транс-

порта и с учетом условий транспортирования - жёсткие (Ж) по ГОСТ 23170-78. 

8.3 При хранении и транспортировании МУПТВ должны быть обеспече-

ны условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попа-

дания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия 

влаги и агрессивных сред. 

9 УТИЛИЗАЦИЯ МУПТВ ПО ИСТЕЧЕНИИ НАЗНАЧЕННОГО 

СРОКА СЛУЖБЫ 

9.1 Работы по утилизации должны проводиться в организациях, имеющих 

лицензию на данный вид деятельности. 

9.2 Произвести разборку МУПТВ. 

9.3 Утилизацию корпуса МУПТВ производить путем сдачи в металлолом. 

9.4 ОТВ экологически безвредно, поэтому для утилизации произвести 

слив в бытовые стоки. 

9.5 Утилизация газогенерирующего устройства. 

9.5.1 Утилизация газогенерирующего устройства производится путем его 

запуска в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. При 

этом для исключения перемещения при работе, оно должно быть жестко закреп-

лено (тисами, струбциной и т.д.). Для запуска газогенерирующего устройства 

необходимо провода элемента электропускового соединить с источником посто-

янного тока, соответствующим требованиям пункта 15 таблицы 1 настоящего 

паспорта. Запуск произвести дистанционно при отсутствии людей в помещении. 

Внимание! Срабатывание газогенерирующего устройства сопровождается 

нагревом его корпуса! Запрещается после срабатывания касаться корпуса газо-

генерирующего устройства открытыми частями тела до его остывания! 
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9.5.2 После срабатывания газогенерирующего устройства убедиться, что 

его корпус остыл до комнатной температуры и разобрать его. Утилизировать 

металлические детали газогенерирующего устройства путем сдачи их в ме-

таллолом. Неметаллические отходы утилизировать как строительный мусор. 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МУПТВ требо-

ваниям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуа-

тации, транспортирования и хранения.  

10.2 Назначенный срок службы устанавливается 10 лет и исчисляется с 

момента принятия МУПТВ отделом контроля качества (ОКК) предприятия-

изготовителя. 

10.3 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня приемки ОКК. 

10.4 Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случаях: 

- несоблюдения владельцем правил эксплуатации; 

- небрежного хранения и транспортирования МУПТВ; 

- утери паспорта; 

- после проведения переосвидетельствования, перезарядки, если они про-

водились не на предприятии-изготовителе; 

- превышения назначенного срока службы с момента принятия МУПТВ 

ОКК предприятия-изготовителя. 



16 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Модуль установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических 

□МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = +5) 

□МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -30) 

□МУПТВ-100-ГЗ-ВД(tºC = -50) 
(нужное отметить) 

соответствует требованиям ТУ 28.99.39-031-54572789-2021 и признан годным 

для эксплуатации. 

Качество изделия подтверждено сертификатом соответствия 

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00539/24, действителен до 10.03.2029. 

 

Заводской №______________________________________ 

 

Номер партии_____________________________________ 

 

Дата изготовления_________________________________ 
                                                                                            (месяц, год) 

 

Подпись и штамп контролёра________________________ 

 

Продан___________________________________________ 
                                                     (наименование предприятия торговли) 

 

Дата продажи______________________________________ 

 

Штамп магазина 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ МУПТВ 

 

Таблица А.1 - Сведения о зарядке, перезарядке. 

Дата Вид работ 

Исполнитель 

(предприятие, 

Ф.И.О.) 

Подпись и 

штамп испол-

нителя 

    

    

    

    

    

 


